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江江江赣赣201403-393号

河水

赣县南塘镇石院村

//

委托检验

赣县南塘镇政府

2014年10月31日

样品名称：

受检单位：

生产单位：

检验类别：

送检单位：

报告日期：
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赣检检检
检验依据赣检检检 标标标 计计计计

1 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 GB/T5750.4-2006—

2 肉眼可见物 无 无 GB/T5750.4-2006—

3 色度 6 ≤20 GB/T5750.4-2006度

4 浑浊度 ＜0.50 ≤3 GB/T5750.4-2006NTU

5 PH 7.64 6.5-9.5 GB/T5750.4-2006—

6 溶解性总固体 56.0 ≤1500 GB/T5750.4-2006mg/L

7 总硬度 36.0 ≤550 GB/T5750.4-2006mg/L

8 铁 ＜0.05 ≤0.5 GB/T5750.6-2006mg/L

9 锰 ＜0.05 ≤0.3 GB/T5750.6-2006mg/L

10 砷 ＜0.001 ≤0.05 GB/T5750.6-2006mg/L

11 铅 ＜0.005 ≤0.01 GB/T5750.6-2006mg/L

12 镉 ＜0.001 ≤0.005 GB/T5750.6-2006mg/L

13 铜 ＜0.06 ≤1.0 GB/T5750.6-2006mg/L

14 锌 ＜0.04 ≤1.0 GB/T5750.6-2006mg/L

15 铬 ＜0.004 ≤0.05 GB/T5750.6-2006mg/L

16 硒 ＜0.005 ≤0.01 GB/T5750.6-2006mg/L

17 耗氧量(CODMn法,以O计) 0.97 ≤5 GB/T5750.7-2006mg/L

18 氟化物 0.003 ≤1.2 GB/T5750.5-2006mg/L

19 氯化物 0.823 ≤300 GB/T5750.5-2006mg/L

20 硫酸盐 1.199 ≤300 GB/T5750.5-2006mg/L

21 硝酸盐 0.614 ≤20 GB/T5750.5-2006mg/L

22 氨氮(以N计) ＜0.02 ≤0.5 GB/T5750.5-2006mg/L

所检项目均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的规定。检验结论:

2014年10月31日

备　注：

//

至 2014-11-01

样品名称

受检单位

样品状态

收样日期

商       标

检验日期

生产批号

样品规格

样品数量

检验类别

20141028

//

2014-10-29 2014-10-29

检验仪器
250mL锥形瓶、250mL烧杯、25mL具塞比色管、散射式浊度仪№24、酸度计№5、1/万电子天平№1、25ml酸

式滴定管、原子吸收分光光谱仪№11、原子荧光光谱仪AF-640A、723分光光度计№4、离子色谱仪№112

执行标准 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》

臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、PH、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、砷、铅、镉、铜、

锌、铬、硒、耗氧量、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氨氮

检验项目

塑料壶装，不密封

江江赣赣赣赣赣赣

河河

2.5kg

委委赣检

主检： 审核： 批准：


